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35 Fibra oOptica se conecta entre CC2-4-2 ubicado en piso 4y
CC2-5-2 ubicado en piso 5 va por buitron principal a través de

Sube el cable pelado por el ducto? va por escalerilla en buitron

principal

escalerilla.

Tuberia EMT 1"

36 Fibra optica color azul se conecta entre CC2-4-1ubicado en piso 4y
CC2-5-1ubicado en piso 5 sube por ducto sefalado en plano de piso4 a piso
5 a traves de tuberia EMT 1".
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