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37 Fibra dptica se conecta entre CC2-5-2 ubicado en piso 5y -
CC2-6-1 ubicado en piso 6 a traves de buitrén principal por
escalerilla.

38 Enlace UTP categoria 6 se conecta entre CC3-2 ubicadoenpiso ~~~——— Falta dibujar el

2 y CC3-5 ubicado en piso 5 por ducto senalado en planos a través ducto

de escalerilla.

39 Fibra optica viene de CC2-5-1 ubicado en piso 5y
CC2-6-1ubicado en piso 6, va en tuberia EMT de 1 1/4" hasta el
ducto y en ducto cambia a escalerilla hasta cuarto de rack de
CC2-6-1. Después de caja de paso en piso 6 la fibra se empijama de
color naranja a negro.
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Falta dibujar el ducto
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